






















  Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

I Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) 

на территорию 

есть  1 Вход на территорию осуществляется 

через калитку, закрывающуюся на 

электронный замок. Проем калитки 

недостаточен для прохода лиц, 

передвигающихся на креслах-колясках. 

Доступные для МГН элементы 

информации об объекте отсутствуют 

К, О, С, Г, У Заменить калитку. 

Оборудовать средства 

информационной поддержки и 

навигации на всех путях движения, 

доступных для МГН на часы 

работы организации, с кнопкой 

вызова сотрудника. 

Капиталь-

ный 

ремонт (в 

пределах 

финансир

ования) 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  2 Пути движения покрыты асфальтовым 

покрытием, имеющим неровности. 

Отсутствуют выделенные пешеходные 

пути с тактильными средствами, 

выполняющими предупредительную 

К, О, С, Г, У Обеспечить пешеходную часть, 

соответствующую нормативным 

требованиям. 

Оборудовать тактильные средства 

на расстоянии не менее чем за 0,8 м. 

до объекта информации или начала 

опасного участка. 

Капиталь-

ный 

ремонт (в 

пределах 

финансир

ования) 

1.3 Лестница 

(наружная) 

есть  3,4 Лестница оборудована поручнями. 

Отсутствует тактильная предупреди-

тельная информация 

К,О,С Установить тактильную предупреди-

тельную информацию 

Капиталь-

ный 

ремонт (в 

пределах 

финансир

ования) 

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет    К  Индиви-

дуальное 

решение с 

ТСР 



1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет    К,О,С,Г,У Оборудовать парковку с выделением 

специальных мест для стоянки 

автомобилей инвалидов. 

Индиви-

дуальное 

решение  

с ТСР 

1.6 Общие 

требования к 

зоне 

   Система средств информационной 

поддержки не обеспечена на всех 

путях движения, доступных для МГН 

эксплуатации учреждения. 

К,О,С,Г,У Реализовывать устранение 

выявленных нарушений и 

замечаний путём обращения в 

администрацию города 

Прокопьевска.  

Обеспечить систему средств 

информационной поддержки на 

всех путях движения, доступных 

для МГН на все время эксплуатации 

учреждения. 

Капиталь-

ный 

ремонт (в 

пределах 

финансир

ования) 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на плане № фото 

Территория, прилегающая к зданию  

 

ДУ  1-4 Капитальный ремонт (в пределах финансирования) 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 

 

 



Фото №1. Вход на территорию 

 

 

 Фото 2. Пути движения по территории 

 

Фото 3. Лестница наружная 

 

 Фото 4. Лестница наружная 

 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15 

  
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть 1 3 Вход 1 

Количество ступеней – 7 

Ширина проступи –0,21-0,27 м 

Высота подступенка –0,14-0,2 м 

Ширина лестницы -1,4 м 

Лестница оборудована поручнями.  

Отсутствует тактильная предупреди-

тельная информация 

К,О,С 1. Привести высоту подступенка и 

ширину проступи к нормативным 

значениями – 0,12 – 0,15 м. и 0,35 – 

0,40 м.  

2. Оборудовать лестницы 

тактильными средствами 

информации: тактильными 

полосами шириной 0,30 – 0,50 м, 

расположенными на расстоянии 0,8 

м. от края нижней и верхней 

ступени,  

3. Оборудовать лестницу 

выделением краевых ступеней 

цветом, фактурой, на проступях 

краевых ступеней лестничных 

маршей оборудовать одну или 

несколько полос, контрастных с 

поверхностью ступени, имеющие 

общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 

м., расстояние между контрастной 

полосой и краем проступи - от 0,03 

до 0,04 м. 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
е 

р
еш

ен
и

е 
с 

Т
С

Р
 

 2 4 Вход 2 

Количество ступеней – 3 

Ширина проступи –0,28-0,32 м 

Высота подступенка –0,22 м 

Ширина лестницы -1,3 м 

Лестница оборудована поручнями. 

Отсутствует тактильная предупреди-

тельная информация 

К,О,С 



2.2 Пандус 

(наружный) 

нет - - - К,О - Индиви-

дуальное 

решение 

с ТСР 

2.3 Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть 1 5 Вход 1 

Размеры площадки 2,18х1,52 м 

Входная площадка имеет навес, 

водоотвод и подогрев отсутствуют. 

К, О, С При технической возможности 

привести размеры входных 

площадок к нормативным. 

Обеспечить входные площадки 

навесами, водоотводами, 

подогревом, дренажными 

решетками. 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
е 

р
еш

ен
и

е 
с 

Т
С

Р
 

2 6 Вход 2 

Размеры площадки 2,18х1,52 м 

Входная площадка имеет навес, 

водоотвод и подогрев отсутствуют. 

3 7 Вход 3 

Вход с поверхности земли, существует 

разность отметок площадки и тамбура. 

Водоотвод, подогрев, навес, 

дренажная решётка отсутствуют. 

 8 Вход 4 

Вход с поверхности земли, существует 

разность отметок площадки и тамбура. 

Входная площадка имеет навес, 

Водоотвод, подогрев, дренажная 

решётка отсутствуют. 

2.4 Дверь 

(входная) 

есть 1 5 Вход 1 

Ширина двери 0,82 м, высота порога 

0,12 м, ручка обычная.  

Отсутствуют смотровые панели на 

входных дверях. 

Дверные наличники и ручки дверей не 

окрашены в отличные от дверного 

полотна контрастные цвета. 

Входные двери не имеют символа, 

указывающего на их доступность.  

Доводчик отсутствует. 

К,О,С Оборудовать все двери смотровыми 

панелями. 

Обеспечить окраску наличников 

(дверной коробки) и ручек дверей в 

отличные от дверей цвета. 

Обеспечить входные двери 

символом, указывающим на их 

доступность (недоступность) для 

инвалидов. 

Обеспечить все входные двери 

доводчиками с механизмом 

задержки автоматического 

закрывания продолжительностью 

К
ап

и
та

л
ьн

ы
й

 р
ем

о
н

т 
(в

 

п
р
ед

ел
ах

 ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
) 

2 6 Вход 2 

Ширина двери 0,82 м, высота порога 



0,12 м, ручка обычная.  

Отсутствуют смотровые панели на 

входных дверях, доводчик. 

Дверные наличники и ручки дверей не 

окрашены в отличные от дверного 

полотна контрастные цвета. 

Входные двери не имеют символа, 

указывающего на их доступность.  

не менее 5 секунд. 

3 7 Вход 3  
Ширина двери 0,82 м, высота порога 

0,1 м, ручка обычная.  

Отсутствуют смотровые панели на 

входных дверях, доводчик. 

Дверные наличники и ручки дверей не 

окрашены в отличные от дверного 

полотна контрастные цвета. 

Входные двери не имеют символа, 

указывающего на их доступность. 

4 8 Вход 4 

Ширина двери 0,82 м, высота порога 

0,15 м, ручка обычная.  

Отсутствуют смотровые панели на 

входных дверях, доводчик. 

Дверные наличники и ручки дверей не 

окрашены в отличные от дверного 

полотна контрастные цвета. 

Входные двери не имеют символа, 

указывающего на их доступность. 

2.5 Тамбур есть  9 Вход 1 

Глубина тамбура 1,88 м, ширина -1,56 

м, имеется перепад уровня пола между 

тамбуром и гардеробной 0,2 м. 

К,О,С Привести размеры тамбуров к 

нормативным значениям 

невозможно 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

р
еш

ен
и

е 

н
ев

о
зм

о
ж

н
о

 

 10 Вход 2 

Глубина тамбура 1,05 м, ширина -1,25 

м 

 11 Вход 3 



Тамбур разделен на 2 отсека, глубина  

первого 1,2 м, ширина -1,0 м; глубина 

2-го 1,3 м, ширина -2,16 м. Высота 

порогов в тамбуре составляет 0,05-0,15 

м, имеется перепад уровня пола. 

 12 Вход 4 

Глубина тамбура 1,4 м, ширина -2,08м, 

имеется перепад уровня пола между 

тамбуром и гардеробной 0,3 м. 

 Общие 

требования к 

зоне 

   Размеры входов не соответствуют 

нормативным значениям. Отсутствует 

тактильная предупредительная 

информация.  

 Установить тактильную 

предупредительную информацию. 

Индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности*(к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

Вход (входы) в здание ДЧ-И( Г,У) 1-4 3-11 Индивидуальное решение с ТСР, организация 

альтернативной формы обслуживания 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного 

нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.  

 

 

 



Фото № 3. Лестница (наружная) 

 

 Фото № 4. Лестница (наружная) 

 
 

Фото № 5 

 

 

  

Фото № 6 

 



Фото № 7 

 

 Фото № 8 

 

 

Фото № 9. Тамбур 1 

 

Фото № 10. Тамбур 2 

 

Фото № 11. Тамбур 4 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания) 

есть  12 Ширина путей движения – 1,2 м.  

При движении по коридору инвалида 

на кресле-коляске не имеется  

пространство для разворота на 180°. 

Участки пола на расстоянии 0,6 м  

перед дверными проемами, перед 

поворотом путей не имеют 

тактильных указателей, контрастно 

окрашенной поверхности. 

Мест отдыха не имеется. 

К, О, С Оборудовать участки пола на путях 

движения на расстоянии 0,6 м перед 

дверными проемами и входами на 

лестницы, а также перед поворотом 

коммуникационных путей 

тактильными предупреждающими 

указателями и/или обеспечить 

контрастно окрашенную 

поверхность. 

К
ап

и
та

л
ьн

ы
й

, 
те

к
у
щ

и
й

 

р
ем

о
н

т 
(в

 п
р
ед

ел
ах

 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
) 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

есть  13 Ширина лестницы – 1,12 м. 

Высота подступенка – 0,15 м.  

Ширина проступи – 0,30 м. 

Количество ступеней – 22. 

Поручни с одной стороны высота 

0,72 м., поручни непрерывные на 

марше лестницы. На поручнях перил 

отсутствуют рельефные обозначения 

этажей,  

предупредительные полосы об 

окончании перил. 

К, О, С Обеспечить различный по цвету 

материал ступеней лестниц и 

горизонтальных площадок перед 

ними, оборудовать на проступях 

краевых ступеней лестничных 

маршей одну или несколько 

противоскользящих полос, 

контрастных с поверхностью 

ступени желтого цвета, общей 

шириной 0,08 – 0,1м. К
ап

и
та

л
ьн

ы
й

, 
те

к
у
щ

и
й

 

р
ем

о
н

т 
(в

 п
р
ед

ел
ах

 

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
) 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет    К,О Техническое решение 

невозможно 

 



3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет     Техническое решение 

невозможно 

 

3.5 Дверь есть  14 Двери в кабинеты подписаны. 

Ширина дверного проема - 0,88 м., с 

порогом, ручка обычная. 

К, О, С Расширить дверные проёмы с 

учётом необходимой ширины при 

однодольном открывании – 0,90 м. 

Обеспечить двери на путях 

движения окраской, контрастной со 

стеной. 

Техничес

кое 

решение 

невозмож

но) 

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  15 Отсутствуют мнемосхемы. Путь 

эвакуации со второго этажа 

предусмотрен по открытым 

металлическим лестницам, пандус и 

аварийное освещение отсутствуют. 

К, О, С, Г,  

У 

На стенах путей эвакуации 

оборудовать тактильные знаки 

контрастного цвета указывающие 

направление к эвакуационному 

выходу. 

Техничес

кое 

решение 

невозмож

но 

 Общие 

требования к 

зоне 

   Отсутствует информация о схеме 

движения инвалидов (отсутствует 

мнемосхема). 

К, О, С, Г,  

У 

Установить мнемосхему с 

информацией о расположении 

помещений на объекте, с указанием 

доступных для инвалидов 

маршрутов и путей эвакуации. 

Техничес

кое 

решение 

невозмож

но 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.н. путей эвакуации) 

ДЧ-И( Г,У)  12-15 Техническое решение невозможно 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного 

нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.  



 

Фото № 12. Коридор 

 

 

 Фото № 13. Лестница (внутри здания) 

 

Фото № 14.  Дверь 

 

 Фото № 15 

 

 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15 
Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 
есть - 16,17 

Отсутствие тактильной информации. В 

групповых  ячейках не предусмотрены 

места для МГН. 

К,О,С,Г Установка тактильной информации. Индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

4.2 Зальная форма 

обслуживания нет - -     

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 
нет       

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 Общие 

требования к 

зоне 
   Отсутствие тактильной информации. К,О,С,Г Отсутствие тактильной информации. 

Индивид

уальное 

решение 

с ТСР 



II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности*(к 

пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта  

Вариант I – зона обслуживания 

инвалидов 

ДЧ-И(С,Г,У)  16, 17 Индивидуальное решение с ТСР 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного 

нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.  
 

Фото № 16. Кабинетная форма обслуживания 

 

 Фото № 17. Кабинетная форма обслуживания 

 

 



Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15 

Вариант II – места приложения труда 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

Место приложения 

труда 

нет       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации  по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

Место приложения труда     

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

Жилые помещения нет       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности*(к 

пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

     

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ________ 20___ г. № ____ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15 
 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

план

е 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть  18 Специально оборудованных для 

МГН доступных кабин в туалетных 

комнатах нет. Пространство для 

кресла-коляски (иных опорных 

средств) рядом с унитазом шириной 

0,75 м. отсутствует. Опорные 

поручни, штанги, поворотные, 

откидные сиденья отсутствуют. 

К, О, С, Г При технической возможности 

оборудовать санузел со следующими 

габаритами: ширина не менее – 1,65 

м., глубина – 1,8 м., свободное 

пространство диаметром 1,40 м. для 

разворота кресла – коляски, 

пространство рядом с унитазом не 

менее 0,75 м. Оборудовать опорные 

поручни, поворотные или откидные 

сидения Установить тактильную 

информацию. 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

р
еш

ен
и

е 
 

н
ев

о
зм

о
ж

н
о

 

5.2 Душевая/ ванная 

комната 

нет       

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

есть  19 Ширина проходов между рядами 

составляет 1,4 – 2 м. Отсутствует 

тактильная информация 

К, О, С Установить тактильную информацию Техничес-

кое решение 

невозможно 

 Общие 

требования к 

зоне 

   ДЧ-И (С,Г,У) К, О, С, Г Оборудовать специально 

оборудованные для инвалидов 

доступные кабины. 

Техничес-

кое решение 

невозможно 

 

 



II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности*(к 

пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С,Г,У)  18,19 Техническое решение невозможно 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного 

нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 

 

Фото № 18. Туалетная комната 

 

 Фото № 19. Бытовая комната (гардеробная) 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» _______ 20___ г. № ___ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15  
 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть  20,21 Знаки и символы доступности для 

инвалидов и МГН, указатели 

направления, указывающие путь к 

ближайшему доступному элементу 

отсутствуют. Визуальная 

информация об объекте и услугах 

не соответствует требованиям 

К, О, Г, У Установка визуальной информации на 

контрастном фоне Установка 

мнемосхем. 

Текущий 

ремонт 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР  

6.2 Акустические 

средства 

нет   Отсутствие звуковых 

информаторов, текстофонов, 

звукоусиливающего оборудования 

С Установка звукоусиливающего 

оборудования 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

6.3 Тактильные 

средства 

нет   Отсутствие тактильных средств С Установка тактильные полосы 

Установка указатели с рельефным 

шрифтом или знаками шрифта Брайля 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 Общие 

требования к 

зоне 

   Отсутствие тактильных средств, 

звукоусилительной аппаратуры. 

 Установка визуальной информации, 

тактильных средств, 

звукоусиливающего оборудования 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

Система информации на объекте ДУ  20,21 Индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной 

формы обслуживания 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценный доступ к 

местам целевого назначения, эвакуационным выходам. 

 

 

Фото № 20. Визуальные средства 

 

 Фото № 21.   

 

 

 



Приложение 7 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» _______ 20___ г. № ___ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15  

 
Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

Пути движения от 

остановки 

общественного 

транспорта до 

входа на 

территорию 

есть  22,23 Ближайшая отсановка 

общественного транспорта 

«Площадь Победы» находится на 

расстоянии 470 м. Время движения 

пешком 6 мин. На пути следования 

от остановки общественного 

транспорта есть перепад высоты, 

оборудованный лестницей, пандус 

отсутствует 

К, О, С Реализовывать устранение 

выявленных нарушений и замечаний 

путём обращения в администрацию 

города Прокопьевска 

Индивидуал

ьное 

решение с 

ТСР  

Организация 

альтернатив

ной формы 

обслуживан

ия 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ  22, 23 Индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной 

формы обслуживания 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 



**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценный доступ к 

объекту граждан с ограниченными возможностями. 

 

 

Фото № 22. Визуальные средства 

 

 Фото № 23.   
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